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1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

 

 

Настоящий паспорт удостоверяет гарантированные изготовителем парамет-

ры и характеристики установки компрессорной (далее, установка). 

Паспорт составляется изготовителем на каждую установку, которая изготов-

лена в соответствии с техническим заданием и технической документацией, при-

нята ОТК изготовителя и признана годной к эксплуатации. 

Паспорт является неотъемлемой частью установки на протяжении всего 

срока эксплуатации и должен постоянно находиться с установкой. 

Порядок и требования по заполнению паспорта следующие: 

– сведения об учете работы изделия, учете технического обслуживания, тех-

ническом состоянии и ремонтах в период эксплуатации вносятся эксплуатирую-

щей организацией. Ответственность за техническое состояние, своевременное и 

правильное заполнение паспорта возлагается на должностное лицо, ответственное 

за эксплуатацию установки; 

– в каждый раздел паспорта вносятся только те записи, для которых этот 

раздел предназначен; 

– в паспорте не допускаются записи карандашом, смывающимися чернилами 

и подчистки; 

– неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана 

новая, которую заверяет ответственное должностное лицо (вместо подписи допус-

кается проставлять личный штамп исполнителя); 

– при передаче установки на другое предприятие (место эксплуатации) ито-

говые суммирующие записи по наработке заверяют печатью предприятия, пере-

дающего изделие. 

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ НЕОБХОДИМО ВНИМАТЕЛЬНО 

ОЗНАКОМИТЬСЯ С ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ НА УСТА-

НОВКУ.  

ВНИМАНИЕ: К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕНА УСТАНОВКЕ ДОПУС-

КАЮТСЯ ЛИЦА, ПРОШЕДШИЕ СПЕЦИАЛЬНУЮ ПОДГОТОВКУ И ИМЕЮЩИЕ 

РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРАВО ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТАНОВКИ. 

ВНИМАНИЕ: ОТДЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВА-

НИЯ И РЕМОНТА, ОТМЕЧЕННЫЕ В ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ДОКУМЕНТА-

ЦИИ, ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ-

МИСПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 

СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ ИЗГОТОВИТЕЛЯ. 
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2 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
 

2.1 Общие сведения 

Установка компрессорная изготовлена в общепромышленном исполнении и предна-

значена для производства сжатого воздуха и питания пневматического оборудования и ин-

струмента, применяемого в различных отраслях промышленности.  

Установка изготовлена на базе винтового компрессора, маслозаполненного типа, с 

приводом от электродвигателя. Тип привода – прямой, посредством эластичной муфты. 

Установка размещена в шумозаглушающем корпусе.  

Режим работы установки – продолжительный, автоматический.  

Установка выпускается в следующих исполнениях:  

ВК340-7,5 – базовое исполнение установки; 

ВК340-7,5Н – установка оборудована системой плавного пуска; 

ВК340–7,5К – установка оборудована блоком рекуперации тепловой энергии; 

ВК340–7,5НК– установка оборудована блоком рекуперации тепловой энергии и си-

стемой плавного пуска; 

ВК340–7,5ВС – установка оборудована частотно-регулируемым приводом; 

ВК340–7,5ВСК – установка оборудована частотно-регулируемым приводом и бло-

ком рекуперации тепловой энергии.  

В стандартной комплектации установка компрессорная не оборудована элементами 

системы подготовки воздуха. Во избежание попадания конденсата и влаги в сеть потреби-

теля рекомендуется за компрессорной установкой установить сепаратор конденсата, а так-

же другие элементы, в зависимости от требований к качеству сжатого воздуха. 

Изготовитель сохраняет за собой право на внесение в конструкцию компрессорной 

установки изменений, направленных на совершенствование изделия без предварительного 

уведомления.  

Не допускается эксплуатация установки во взрывопожароопасных помещениях.  

Не допускается эксплуатация установки при неблагоприятных атмосферных воздей-

ствиях. 

Питание установки осуществляется от трехфазной сети переменного  тока  напря-

жением  (380 5%) В, частотой (50  1 %) Гц. Напряжение питания цепей управления и 

сигнализации 24В переменного тока. 

2.2 Сведения об изготовителе  

Изготовитель: ЗАО «РЕМЕЗА», Республика Беларусь, Гомельская обл., 

247672, г. Рогачев, ул. Пушкина, 62  

При переписке, а также при оформлении заказа на запасные части указывайте модель 

установки, заводской номер и другие данные, согласно таблички на изделии и настоящего 

паспорта.  

2.3 Сведения о применении  

Вид климатического исполнения: УХЛ 4.1 по ГОСТ15150, для эксплуатации в по-

мещении от плюс 5 до плюс 40 С и относительной влажности воздуха до 80 %. 

2.4 Сведения о сертификате  

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ:№ С-BY.АГ24.В.00131, срок действия до 05.07.2016г. 

2.5 Сведения о нормативной документации  

Установка спроектирована и изготовлена в соответствии с обязательными требованиями 

стандартов: ГОСТ12.2.016, ГОСТ12.2.016.1, ГОСТ12.2.016.3, ГОСТ12.1.003, 

ГОСТ12.2.003, ГОСТ12.1.012, ГОСТ12.2.007.0, ГОСТМЭК60204-1 и технических условий 

ТУРБ 400046213.015-2002.  
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3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 

3.1 Техническое описание установки, технические данные, указания по экс-

плуатации и техническому обслуживанию приведены в руководстве по эксплуата-

ции на установку и инструкциях по эксплуатации, входящих в комплект поставки. 

3.2 Основные технические данные компрессорных установок приведены в таб-

лице 1. 

Таблица 1 - Основные технические данные компрессорных установок 

Наименование параметра 
Ед. 

измерения 
ВК340-7,5 

ВК340-7,5Н 
ВК340-7,5К 

ВК340-7,5КН 

ВК340-

7,5ВС 

ВК340-

7,5ВСК 

Рабочая среда - Атмосферный воздух 

Максимальное рабочее давление, избыточное МПа (бар) 0,75 (7,50) 

Минимальное рабочее давление, избыточное МПа (бар) 0,5 (5,0) 

Объемная производительность, приведенная к 

начальным условиям, ±10% 
л/мин 44000 от 14770 до 44000 

Разница температуры воздуха на входе и выходе 
0
С 15 

Остаточное содержание масла в сжатом воздухе, 

не более 
мг/м

3
 

3 

Количество масла полной заправки л 245 

Объемный поток воздуха на охлаждение м
3
/час 66650 

Количество переносимого тепла/ 

энергия вторичного использования 
ккал/ч 215000 

Винтовой блок - VMX250RD 

Число оборотов вала винтового блока мин
-1

 2979 от 1000 до 2979 

Максимальная потребляемая мощность кВт 270 

Модель электродвигателя - 
1LG6318-2MB66  

IMB35/IM2001 400VD/690VY 250kW A12 

Номинальная мощность двигателя кВт 250 

Параметры сети питания Вольт /ф/Гц 380/3/50 

Степень защиты двигателя - IP55 

Класс изоляции - F 

Режим работы - S1 

Модель приводной муфты - GA 000-027 

Модель контроллера - AIRMASTER S1 

Количество пусков в час, не более - 10 

Уровень шума, на расстоянии 1 м, не более дБ(А) 80 

Максимальная допустимая рабочая температу-

ра на выходе компрессора 
°C 97 

Калибровка клапана минимального давления МПа 0,4…0,45 

Калибровка предохранительного клапана  МПа 1,0 

Установка защиты  электродвигателя  от  пере-

грузок 

А 
от 440 до 500 

обеспечивается 

преобразователем 

Защита от токов короткого замыкания А 800 

Присоединительные размеры выходного  

воздухопровода 

- 
фланец 1-80-16 ГОСТ 12820 

Общее количество драгметаллов  

(сплав серебра Ag/CdO 90-10) 

г 
0,2 

Габаритные размеры мм 4160 х 2026 х 2255 

Масса кг 5300 5400 5500 5600 

 

3.3  Средний срок службы  -  10 лет.  
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4 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

 

4.1 Комплектность поставки изделия приведена в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Комплектность поставки изделия 

Наименование и обозначение изделия 

(комплекта, документа) 

Количество, 

шт. 
Примечание 

Установка компрессорная  1  

 

Эксплуатационная документация: 
- 

 

Установка компрессорная.  

Паспорт 
1 

 

Установка компрессорная.  

Руководство по эксплуатации 
1 

 

Электродвигатель. 

Инструкция по эксплуатации 
1 

 

Частотный преобразователь.  

Плавный пуск. 

Руководство пользователя. 

1* 
Модификации ВК340-ВС, 

ВК340-ВСК, ВК340-Н,     

ВК340-КН 

Клапан предохранительный. Паспорт.  1  

 

Комплект ЗИП: 
- 

 

Ключ  5  

Рукав для слива масла 1  

Компенсатор 1  

Комплект тары и упаковки 1  

 

Примечание – 1. * Электронный документ.  
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5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ  

 

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но 

не более 18 месяцев со дня выпуска, при условии, что наработка не превысила 4000ч.  

Изготовитель гарантирует:  

 соответствие изделия приведенным характеристикам, при соблюдении потребителем 

условий и правил эксплуатации, транспортирования и хранения.  

 бесплатное устранение дефектов и неисправностей или замену деталей и сборочных единиц, 

вышедших из строя по вине предприятия-изготовителя в течение гарантийного срока. 

Гарантийные обязательства изготовителя прекращаются, в случае: 

 несоблюдения требований и указаний по эксплуатации на изделие и примененное обору-

дование, установленных в эксплуатационной документации, поставляемой в комплекте с издели-

ем; 

 наличия механических и других повреждений вследствие нарушения условий эксплуата-

ции, транспортирования и хранения;  

 внесения изменений в электрическую и пневматическую цепи управления, конструкцию 

или устройство изделия и его составных частей без письменного разрешения продав-

ца/поставщика; 

 нарушения сохранности заводских пломб на устройствах оборудования и несанкциониро-

ванного доступа к настройкам (регулировкам); 

 несвоевременного или некачественного проведения технического обслуживания, отсут-

ствия записей в эксплуатационной документации или специальном журнале, связанных с эксплу-

атацией и обслуживанием; 

 использования неоригинальных запасных частей и масла, не рекомендованных изготови-

телем/поставщиком; 

 самостоятельной разборки узлов изделия для определения причин неисправности, ремонта 

или замены без письменного разрешения продавца/поставщика на такие работы; 

 отклонения показателей качества электроэнергии от нормы, согласно ГОСТ 13109; 

 несоответствия параметров подводящего питающего кабеля (падение напряжения на под-

водящем кабеле более 5% от номинального значения);  

Гарантийные обязательства не распространяются: 

 на расходные материалы, замена которых в период действия гарантии, предусмотрена ре-

гламентом проведения технического обслуживания;  

 на повреждения изделия, возникшие в результате событий чрезвычайного характера, об-

стоятельств непреодолимой силы или вмешательства третьего лица. 

Гарантийные обязательства не предусматривают: 

 техническое обслуживание и чистку изделия, а также выезд к месту установки изделия с 

целью его подключения, настройки, ремонта или консультации. Данные работы производятся по 

отдельному договору;  

 транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания. 

По вопросам гарантийного обслуживания, приобретения сменных и запасных частей 

обращайтесь к продавцу (региональному уполномоченному представителю изготовителя).  

При обращении необходимо указать модель и заводской номер изделия, наработку в часах, 

% загрузки, температура компрессора, температура в помещении, внешнее проявление неисправ-

ности (отказа), условия аварийного отключения, предполагаемая причина и др. 

Для проведения гарантийного ремонта оформленный по установленной форме рекла-

мационный акт, а также следующие дополнительные сведения (или копии документов) с 

сопроводительным письмом направляются продавцу/поставщику:  

 точный адрес потребителя (владельца изделия);  

 № документа, подтверждающего покупку и обязательства продавца;  

 свидетельство о приемке и упаковывании (страница настоящего ПС);  

сведения об эксплуатации (№ акта и дата ввода в эксплуатацию, количество часов наработ-

ки и общее, записи о проведенных ТО, ремонтах и др.). 
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6 КОНСЕРВАЦИЯ 
 

Установка компрессорная подвергнута консервации в соответствии с техни-

ческой документацией и ГОСТ 9.014, методами и составами, обеспечивающими 

расконсервацию, без разборки изделия. Сведения о методах консервации и рас-

консервации изложены в эксплуатационной документации. 

 

Срок консервации ____18 месяцев____ 

 

Консервацию произвел  __________    ___________ 
                                                                                                                                                       (подпись, дата)                 (расшифровка подписи, или  

                личный штамп исполнителя) 
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     7 СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРИЕМКЕ  И  УПАКОВЫВАНИИ 
 

Установка компрессорная: ___________________________  зав.№___________________   

производительность         _________________  л / мин, 

рабочее давление,         _________________  МПа. 

укомплектована: 

блок винтовой _______________________________________ зав. № _________________; 

электродвигатель ____________________________________ зав. № _________________; 

маслосборник (маслоотделитель) _______________________ зав. № _________________; 

радиатор____________________________________________ зав. № _________________; 

клапан предохранительный, _____________ МПа, ___________ "(дюйм) _____________; 

частотный преобразователь ____________________________ зав. № _________________; 

осушитель воздуха _______________________________    зав. № _________________; 

фильтры–влагомаслоотделители:________________________________________________; 

_____________________________________________________________________________; 

_____________________________________________________________________________; 

_____________________________________________________________________________; 

_____________________________________________________________________________; 

_____________________________________________________________________________, 

_____________________________________________________________________________; 

_____________________________________________________________________________; 

_____________________________________________________________________________; 

_____________________________________________________________________________, 

Заправлена: маслом компрессорным марки _______________________________________, 
 

соответствует требованиям технической документации, технических условий  

ТУ РБ 400046213.015–2002,  и признана годной к эксплуатации. 

 

Упаковку  произвёл ___________________ 

 

Дата  выпуска "_____"_________________ 20     г. 

 

Отметка ОТК ________________________                                   М.П. 

 

Наименование изготовителя:  ЗАО «Ремеза», Республика Беларусь, 247672, г. Рогачев,         

ул. Пушкина, д. 62,   тел/факс:  +375 2339 34320;  +375 2339 34297.  
 

____________________________________________________________________________ 

СВЕДЕНИЯ О ДВИЖЕНИИ ИЗДЕЛИЯ * 
 

____________________________________________________________________________ 
(дата продажи/покупки/приобретения изделия) 

 

_____________________________________   _________________________  
            (должность, фамилия, имя, отчество)              (подпись)  

 

            М.П. 
 

____________________________________________________________________________ 
(№ акта и дата ввода изделия в эксплуатацию) 

 

_____________________________________   _________________________  
           (должность, фамилия, имя, отчество)              (подпись)  

 

            М.П.  
Примечание: * Заполняет владелец изделия/продавец.  
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8 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

 

Транспортирование установки должно производиться при температуре от 

минус 25 до плюс 55С только в закрытом транспорте. Транспортирование раз-

решается железнодорожным и автомобильным транспортом при условии со-

блюдения правил и требований, действующих для данного вида транспорта. 

Перемещать установку необходимо используя подъемно–транспортные ма-

шины (погрузчик соответствующей грузоподъемности), соблюдая при этом соот-

ветствующие нормы и меры безопасности. Вилы погрузчика должны иметь дли-

ну не менее 1500мм,  вставлены в пазы основания и зафиксированы, Все отдель-

ные детали или детали на шарнирном соединении должны быть надежно закреп-

лены, прежде чем производить подъем. 

 

9 ХРАНЕНИЕ 

 

Для хранения упакованная установка должна быть расположена в помеще-

ние и не подвергаться неблагоприятным атмосферным воздействиям. 

Установку следует хранить в помещениях при температуре от минус 25 до 

плюс 55С и относительной влажности не более 80%. 

Содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других 

вредных примесей в помещениях, где хранится установка, не допускается. 
 

ВНИМАНИЕ: ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНЫХ ПЕРИОДОВ ХРАНЕНИЯ ИЛИ ПРИ 

НАЛИЧИИ ЯВНЫХ ПРИЗНАКОВ ВЛАГИ (КОНДЕНСАТА) ПРОВЕРЯЙТЕ 

СОСТОЯНИЕ УСТАНОВКИ И УДАЛЯЙТЕ КОНДЕНСАТ. 

 

10 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ 
 

При снятии установки с эксплуатации необходимо выполнить следующее: 

– выключить установку; 

– отключить электропитание и отсоединить установку от электрической се-

ти; 

– стравить внутреннее избыточное давление из установки и присоединенной 

части воздушной сети;  

– отсоединить установку от воздушной сети; 

– отсоединить от установки трубопроводы подвода воды (для установок с 

блоком рекуперации тепловой энергии); 

– слить масло из масляной системы компрессора (маслосборник, блок вин-

товой, теплообменники); 

– демонтировать масляный фильтр, фильтр-маслоотделитель, воздушный 

фильтр; 

– слитое масло и фильтры сдать в специализированный центр по перера-

ботке данного типа отходов; 

– передать установку на авторизованное предприятие по утилизации. 
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11 ДВИЖЕНИЕ УСТАНОВКИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

11.1 Данные о движении установки при эксплуатации приведены в таблице3 
 

Таблица 3 – Движение установки при эксплуатации 
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11.2 Данные о приемке и передаче установки от одного потребителя к другому 

приведены в таблице4 
 

Таблица 4 – Прием и передача установки 
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11.3 Сведения о закреплении установки (составных частей установки) за от-

ветственным лицом при эксплуатации приведены в таблице 5 
 

Таблица 5 – Сведения о закреплении установки при эксплуатации  

Наименование и обозна-

чение установки 

(составной части) 
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фамилия 
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12 УЧЕТ РАБОТЫ УСТАНОВКИ 

 

12.1 Данные об учете работы установки содержат сведения о продолжитель-

ности работы установки в единицах измерения, принятых для ресурса. Учет рабо-

ты установки приведен в таблице 6 
 

Таблица 6 – Учет наработки установки 
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продолжение таблицы 6 - Учет наработки установки 
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продолжение таблицы 6 - Учет наработки установки 
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13 РАБОТЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

13.1 Данные об учете выполнения работ по техническому обслуживанию и 

текущему ремонту установки приведены в таблице 7.  
 

Таблица 7 – Учет выполнения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту 
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продолжение таблицы 7 - Учет выполнения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту 
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продолжение таблицы 7 

Дата 
Наименование работы и 

причина ее выполнения 

Должность,  

фамилия и подпись 
Примечания 

выполняющего 

работу 

проверяющего 

 работу 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 



3378.00.00.000ПС 

18 

продолжение таблицы 7 
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14 ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ 
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15 Гарантийное свидетельство 
 

 

Данное гарантийное свидетельство является обязательством на гарантийный 

ремонт компрессорного оборудования  

 

Гарантийное свидетельство дает право на бесплатный ремонт и замену дета-

лей, узлов, вышедших из строя по вине изготовителя, в период гарантийного сро-

ка. 

Уважаемый покупатель! Убедитесь, что все разделы настоящего гарантийного 

свидетельства заполнены разборчиво и без исправлений.  

  

Изделие 

Модель 

Заводской номер 

Дата продажи 

Фамилия и подпись продавца 

Печать фирмы-продавца 

 

 

 

       Срок гарантии – ________________________месяцев со дня продажи. 

 

Изделие проверялось в режимах работы _________________________ 

 

     в моем присутствии: ______________________ 

          (подпись покупателя) 

 

Изделие не проверялось по причине: ____________________________ 

 

_______________________________            __________________________________ 

                     (штамп и подпись продавца) 

 

 

 

При осуществлении акта купли-продажи руководствоваться об-

щими требованиями региональных правил о приемке товара по 

количеству и качеству 
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Для проведения гарантийного ремонта предъявите: 
 

1) Гарантийное свидетельство. 

2) Документы, подтверждающие покупку. 

3) Свидетельство о приемке и упаковывании. 

При отсутствии одного из указанных документов Вам может быть отказано в га-

рантийном ремонте. 
 

Гарантийные обязательства изготовителя прекращаются, в случае: 
 

1. Несоблюдения требований и указаний по эксплуатации на компрессор и при-

мененное оборудование, установленных в эксплуатационной документации, 

поставляемой в комплекте с компрессором. 

2. Наличия механических и других повреждений вследствие нарушения условий 

эксплуатации, транспортирования и хранения. 

3. Внесение изменений в электрическую и пневматическую цепи управления, 

конструкцию или устройство компрессора и его составных частей без письмен-

ного разрешения продавца/поставщика. 

4. Нарушения сохранности заводских гарантийных пломб на устройствах оборудова-

ния и несанкционированного доступа к настройкам (регулировкам). 

5. Несвоевременного или некачественного проведения технического обслужива-

ния, отсутствие записей в эксплуатационной документации или специальном 

журнале, связанных с эксплуатацией и обслуживанием. 

6. Применения запасных частей и материалов, не предусмотренных эксплуатаци-

онной документацией 

7. Самостоятельной разборки узлов компрессора для определения причин неис-

правности, ремонта или замены без письменного разрешения продав-

ца/поставщика на такие работы.  

8. Нарушения режимов работы, установленных эксплуатационной документацией 

(руководство по эксплуатации и т.д.). 

9. Несоответствия параметров подводящего питающего кабеля (падение напряже-

ния на подводящем кабеле более 5 % от номинального значении). 
 

Гарантийные обязательства не распространяется: 
 

10. На расходные материалы, замена которых в период действия гарантии, преду-

смотрена регламентом проведения технического обслуживания. 

11. На повреждения компрессора, возникшие в результате событий чрезвычайного 

характера, обстоятельств непреодолимой силы или вмешательства третьего ли-

ца. 
 

Гарантийные обязательства не предусматривают: 

 

12. Техническое обслуживание и чистку компрессора, а также выезд к месту уста-

новки компрессора с целью его подключения, настройки, ремонта или консуль-

тации. Данные работы производятся по отдельному договору. 

13. Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания. 
 

 


